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Kuppenheimer
Straße

Dachbegrünung

Dachaufstiegsleiter

ca. +0,06 = +127.69m ÜNHN
Höhe Urgelände
geschätzt und
interpoliert,
da Messung
nicht möglich

Höhe Urgelände
geschätzt und

interpoliert,
da Messung

nicht möglich

ca. -0,47 = +127.16m ÜNHN

=+127,69m üNHNca. -0,47
=+127,16m üNHN
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SiBe
NRF 17,94 m²

NSHV
NRF 17,88 m²

NSHV
NRF 17,40 m²

NSHV
NRF 17,96 m²

Technik/BOS/BMA/SiBe
NRF 17,76 m²

Reserve Technik/BOS/BMA/SiBe
NRF 13,88 m²

NSHV
NRF 17,96 m²

Technik/BOS/BMA/SiBe
NRF 17,76 m²
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TRH
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TRH
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ANSICHT NORD
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S
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L
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4

HALLE 3

A
N

S
IC

H
T

O
S

T

HALLE 1HALLE 2

ANSICHT SÜD

Kuppenheimer Straße

76476 Bischweier

ICC Bischweier-
Internationales Konsolidierungszentrum Bischweier/
International Consolidation Center Bischweier

Z Zuluftöffnung Tor

T30-RS Tür feuerhemmend,

rauchdicht und selbstschließend

T 90 Tür feuerbeständig, dicht- und

selbstschließend

Brandwand

feuerbeständige Wand

Wand nicht brennbar

Bauart Brandwand

V UU1U3

lichte Höhe +10,00

G
ru

n
d

s
tü

c
k
s
g

re
n
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e

A
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1
0

2

OK Attika +5,765

-0,02

geplantes
Gelände

OK Attika +12,63

Halle 4

lic
h

te
H

ö
h

e

Verladehalle

Vordach

Sektionaltor
5.00 / 4.50

+128,30m üNHN

EG OKFF

Halle 2

+140.93m üNHN

OK Attika

FahrbahnHalle 2

Grün-
streifen

Fußweg

Grünstreifen

NA

ca. -0,77 = +126,86m ÜNHN
ca. -0,17 = +127,46m ÜNHNca. -0,18 = +127,45m ÜNHN

Urgelände

Dachbegrünung

Feuerwehrumfahrt + Gleisanlage

5
.0

0

4.87 8.00 10.13

12.87 10.13

9.23
5

10.00 12.02
5

12.61
5

+0,05
+127.68m üNHN

+0,61

Höhe Urgelände
geschätzt und
interpoliert,
da Messung
nicht möglich

Z
a

u
n

-0,77 = +126.86m üNHN
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1

9
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A
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0
0

2

R
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L
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0
1
1

R
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L
6

0
2

1

= +140,26 m üNHN

+128,24 m üNHN
= +127,61 m üNHN

1
2

.6
3

-0,12
= +127,51 m üNHN

-0,23
= +127,40 m üNHN

+0,65

= +128,28 m üNHN

-0,02
= +127,61 m üNHN

OK Sockel +0,30
= +127,63 m üNHN

OKFF EG ±0,00

RAL 6019 Kassettenwand

RAL 6002 Kassettenwand

RAL 6011 Kassettenwand

RAL 6021 Kassettenwand

RAL 9007 Attika, Tropfkantenprofil

RAL 7016 NA-Türen + Eingangstüren, Tore, Tornummerierung, Fensterprofile

RAL 3000 CO2-Alarmkasten

RAL 9002 Oberfläche Stahlkonstruktion, Stahltrapezblech, Lichtkuppelschlüsse
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